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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 334:2019 a été adoptée comme Norme Luxembourgeoise 
ILNAS-EN 334:2019.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 334:2019) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 235 « Régulateurs de 
pression de gaz et dispositifs de sécurité associés pour le transport et la distribution de gaz », dont le 
secrétariat est tenu par UNI. 

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en Février 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en Février 2020. 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié 
de tels droits de propriété. 

Le présent document est destiné à remplacer l’EN 334:2005+A1:2009. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre-Échange et vient à l'appui des exigences essentielles 
de la (des) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Les principales modifications par rapport à l'EN 334:2005+A1:2009, concernent : 

— la mise à jour des références normatives ; 

— l'ajout de termes et définitions ; 

— l'inclusion des pressions nominales des brides selon les Normes Européennes disponibles avec les 
désignations PN et Class. Les désignations PN 20/50, selon l'ISO 7005-2, ont été conservées 
uniquement pour la fonte à graphite sphéroïdal car, au moment de la rédaction, aucune norme EN 
n'était disponible pour la désignation Class ; 

— les exigences minimales relatives aux matériaux élastomères selon l'approche déjà adoptée pour les 
matériaux métalliques ; 

— l'amélioration des caractéristiques « d'ouverture sur défaut » et de « fermeture sur défaut » selon les 
règles du CEN, c'est-à-dire la mise en œuvre pour chaque caractéristique, initialement absente, de 
l'exigence/de la méthode d'essai/des critères d'acceptation pertinents ; 

— l'inclusion de dispositions relatives à la surveillance en service, comme cela est déjà fait pour les 
clapets de sécurité (CS) dans l'EN 14382 ; 

— la force de fermeture du moniteur lorsqu'il est classé en tant qu'accessoire de sécurité selon la DESP, 
comme cela est déjà fait pour un CS lorsqu'il est classé en tant qu'accessoire de sécurité selon la 
DESP ; 

— les caractéristiques antistatiques ; 

— l'essai de résistance réalisé sur une base statistique selon les dispositions de la DESP ; 

— la définition du coefficient de débit Cg et l'amélioration du coefficient de débit KG par l'ajout d'une 
définition/d'une méthode d'essai/d'une indication de ses limites ; 
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— l'amélioration de la classification de la performance fonctionnelle ; 

— la mise à jour de l'Annexe G – Matériaux ; 

— la mise à jour des exigences/mode opératoire d'essai et critères d'acceptation pour les matériaux 
non métalliques ; 

— le limiteur d'évent en tant qu'accessoire éventuel à monter sur les régulateurs de pression ; 

— l'intégration d'exigences relatives à l'environnement ; 

— l'alignement des références normatives (Article 2), de l'Annexe G, de l'Annexe ZA et de ses articles 
pertinents par rapport aux règles du CEN ; 

— la norme a fait l'objet d'une révision éditoriale. 

Le présent document peut servir d’orientation pour les régulateurs de pression de gaz se trouvant en 
dehors du domaine d’application de la présente norme. La présente édition a introduit l'application 
d'essais de résistance réalisés sur une base statistique pour les accessoires sous pression et les 
accessoires de sécurité fabriqués en série, sur la base de la Directive UE 2014/68/UE Annexe I 
Article 3.2.2 et des Orientations 8/14. Les régulateurs de pression de gaz traités dans le présent document 
sont des régulateurs standard qui, lorsqu'ils sont utilisés dans des postes de détente-régulation de pression 
de gaz conformes à l'EN 12186 ou à l'EN 12279, sont considérés comme des équipements sous pression 
standard conformément au Paragraphe 2 a) de l'Article 1 de la Directive Équipements Sous Pression 
2014/68/UE (DESP). 

Pour les régulateurs de pression de gaz standard utilisés dans des postes de détente-régulation de 
pression conformes à l'EN 12186 ou à l'EN 12279, le Tableau ZA.1 donné à l'Annexe ZA comprend toutes 
les exigences essentielles applicables données dans l'Annexe I de la DESP, à l'exception de la résistance à 
la corrosion interne et externe pour des applications dans des environnements corrosifs. 

Les régulateurs de pression de gaz selon cette Norme Européenne ne possèdent généralement pas leur 
propre source d'allumage. Toutefois, le fabricant est responsable de l'identification des éventuelles 
sources d'allumage de son produit qui pourraient être efficaces pendant l'utilisation prévue.1) 

Selon les règlements internes du CEN et du CENELEC, les organisations de normalisation nationales des 
pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Macédoine du nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et la Turquie . 

 

1) Par conséquent, les régulateurs de pression de gaz ne relèvent généralement pas de la législation européenne 
ATEX sur les équipements et les systèmes de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères 
potentiellement explosives. Tout composant supplémentaire (par exemple, un détecteur de proximité, un 
transducteur de voyage, etc.) doit être considéré de manière indépendante dans le cadre d'assemblage selon les 
lignes directrices ATEX 2014/34 / EU - 2nd édition - Décembre 2017 § 44 "Équipement combiné (assemblages)", § 
46 "Composants" et § 94 "Attestation écrite de conformité pour les composants". 
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