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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN IEC 60079-15:2019 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN IEC 60079-15:2019.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par 
traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au centre de gestion du CEN-CENELEC, 
a le même statut que les versions officielles. 
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© 2019 CENELEC Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux 
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Avant-propos européen 

Le texte du document (31/1339/FDIS), future édition 5 de l'IEC 60079-15, établi par le CE 31 de l'IEC, 
"Equipements pour atmosphères explosives", a été soumis au vote parallèle IEC-CENELEC et a été 
approuvé par le CENELEC comme EN IEC 60079-15:2019. 
 
Les dates suivantes sont fixées: 

 date limite à laquelle ce document doit être 
mis en application au niveau national par 
publication d'une norme nationale identique 
ou par entérinement 

(dop) 2019-10-19 

 date limite à laquelle les normes nationales 
en contradiction avec ce document doivent 
être annulées 

(dow) 2022-04-19 

 
Ce document remplace l'EN 60079-15:2010. 
 
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 
 
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange, et vient à l'appui des 
exigences essentielles de la ou des directives UE. 
 
Pour la relation avec la ou les directives UE, voir l’Annexe ZZ informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 
 

Notice d’entérinement 

Le texte de la Norme internationale IEC 60079-15:2017 a été approuvé par le CENELEC comme 
Norme européenne sans aucune modification. 

Dans la version officielle, les notes suivantes doivent être ajoutées dans la bibliographie pour les normes 
indiquées: 
 

IEC 60079-1 NOTE Harmonisée en tant qu'EN 60079-1. 

IEC 60079-2 NOTE Harmonisée en tant qu'EN 60079-2. 

IEC 60079-11 NOTE Harmonisée en tant qu'EN 60079-11. 

IEC 60079-17 NOTE Harmonisée en tant qu'EN 60079-17. 

IEC 60079-18 NOTE Harmonisée en tant qu'EN 60079-18. 

Série IEC 60297 NOTE Harmonisée en tant que série EN 60297. 

IEC 61347-2-1 NOTE Harmonisée en tant qu'EN 61347-2-1. 
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Annexe ZA  
(normative)  

 
Références normatives aux publications internationales 

avec les publications européennes correspondantes  
 
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y 
compris les éventuels amendements).  
 
NOTE 1   Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiquées par (mod), 
l'EN/le HD correspondant s'applique.  
 
NOTE 2   Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes européennes figurant dans la 
présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu.  
 
Publication Année Titre EN/HD Année 
IEC 60079-0 -   Atmosphères explosives - Partie 0: 

Matériel – Exigences générales 
EN IEC 60079-0 2018 

IEC 60079-7 -   Atmosphères explosives - Partie 7: 
Protection du matériel par sécurité 
augmentée "e" 

EN 60079-7 2015 
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Annexe ZZ 
(informative) 

 
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 

concernées de la directive 2014/34/UE [JO L 96 de 2014] 
 
La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de normalisation 
M/BC/CEN/92/46 de la Commission, afin de constituer un moyen volontaire de répondre aux 
exigences essentielles de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les 
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte). 
 
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite directive, 
la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZZ.1 confère, dans les limites du 
domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes de ladite directive et de la réglementation AELE associée. 
 

Tableau ZZ.1 – Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe II de la 
directive 2014/34/UE [JO L 96 de 2014] 

Exigences essentielles de la 
directive 2014/34/UE 

Article(s) / paragraphe(s) 
de cette EN 

Remarques / Notes 

1.0.1. La norme dans son ensemble Deuxième tiret uniquement 
1.0.2. 3.7 et note En complément de l’EN 60079-

0 
1.0.3.  Référence à l’EN 60079-0 
1.0.4.  Référence à l’EN 60079-0 
1.0.5.  Et référence à l’EN 60079-0 
1.0.6.  Référence à l’EN 60079-0 
1.1.  Référence à l’EN 60079-0 
1.2.1.  Référence à l’EN 60079-0 
1.2.2.  Référence à l’EN 60079-0 
1.2.3.  Non applicable. Les émissions 

de matières inflammables ne 
sont pas prévues 

1.2.4.  Non applicable. Les 
atmosphères et dépôts de 
poussières ne font pas partie du 
domaine d'application 

1.2.5.  Référence à l’EN 60079-0 
1.2.6.  Etiquette d’avertissement 

semblant adéquate pour les 
matériels de catégorie 3 

1.2.7.  Référence à l’EN 60079-0 et 
aux normes applicables aux 
applications industrielles 
normales 

1.2.8.  Pas spécifiquement appliqué 
aux matériels de catégorie 3 
mais couvert en général pour 
les conditions normales par les 
exigences d'installation dans 
l’EN 60079-14 

1.2.9.  Non applicable 
1.3.1.  Référence à l’EN 60079-0, plus 

le principe de protection Ex n 
dans toute la norme 

1.3.2.  Référence à l’EN 60079-0 
1.3.3.  Référence à l’EN 60079-0 
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1.3.4.  Non applicable 
1.3.5.  Non applicable  
1.4.  Référence à l’EN 60079-0 
1.5.  Non applicable 
1.6.1. à 1.6.3  Non applicable 
1.6.4.  Référence à l’EN 60079-0 
1.6.5.  Non applicable 
2.0. 2.1 et 2.2  Non applicable. Hors du 

domaine d'application 
2.3.1. La norme dans son ensemble Et référence à l’EN 60079-0 
2.3.2.  Non applicable. Hors du 

domaine d'application 
3.  Non applicable. Hors du 

domaine d'application 
 
AVERTISSEMENT 1: La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il 
est recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste 
publiée au Journal officiel de l'Union européenne. 
 
AVERTISSEMENT 2: D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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IEC 60079-15 
Edition 5.0 2017-12 

INTERNATIONAL 
STANDARD 
NORME 
INTERNATIONALE 

Explosive atmospheres –  
Part 15: Equipment protection by type of protection "n" 
 
Atmosphères explosives – 
Partie 15: Protection du matériel par mode de protection «n» 
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