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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 12390-1:2021 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
12390-1:2021 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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 EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 12390-1   
  Juli 2021 

ICS 91.100.30 Ersetzt EN 12390-1:2012
Deutsche Fassung  Prüfung von Festbeton - Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und Formen Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds  Essais pour béton durci - Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences aux éprouvettes et aux moules 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 7. Juni 2021 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    

 E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N   
CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

© 2021 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 12390-1:2021 D
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Dieses Dokument (EN 12390-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und zugehörige 
Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2022, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2022 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12390-1:2012. 

Im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende Änderungen vorgenommen worden: 

 redaktionelle Überarbeitung; 

 Vergrößerung der für die Ebenheit der Formen und die Probekörpermaße zulässigen Abweichungen, 
die die gegenwärtig branchenübliche Praxis widerspiegeln. 

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Normen zur Prüfung von Beton. 

EN 12390, Prüfung von Festbeton, besteht aus folgenden Teilen: 

 Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und Formen 

 Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen 

 Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern 

 Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit — Anforderungen an Prüfmaschinen 

 Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern 

 Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern 

 Teil 7: Rohdichte von Festbeton 

 Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck 

 Teil 10: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton bei atmosphärischer Konzentration 
von Kohlenstoffdioxid 

 Teil 11: Bestimmung des Chloridwiderstandes von Beton — Einseitig gerichtete Diffusion 

 Teil 12: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton — Beschleunigtes Karbonatisierungs-
verfahren 

 Teil 13: Bestimmung des Elastizitätsmoduls unter Druckbelastung (Sekantenmodul) 

 Teil 14: Teiladiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses 
von Beton freigesetzt wird 

Europäisches Vorwort 
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 Teil 15: Adiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses von 
Beton freigesetzt wird 

 Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton 

 Teil 17: Bestimmung des Kriechens von Beton unter Druckspannung 

 Teil 18: Bestimmung des Chloridmigrationskoeffizienten 

Dieses Dokument erlaubt ein unterschiedliches Herangehen an das Erreichen der korrekten Maße und 
Formen der Probekörper. Einerseits können Formen mit begrenzter Lebensdauer verwendet werden, wobei 
zur Sicherstellung der Konformität die Probekörpermaße gemessen werden müssen. Andererseits können 
die Probekörper in kalibrierten Metallformen hergestellt werden, die engere Toleranzgrenzen als die 
Probekörper aufweisen. Die Verwendung kalibrierter Formen erlaubt eine geringere Anzahl an Messungen 
der Probekörper. 

In Anhang A sind Leitlinien für die Anwendung von EN ISO 1101 bei der Messung der Betonprobekörper und 
ihrer Formen angegeben. 

Anhang B enthält ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Ebenheit von Probekörpern und Formen. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist auf der CEN-Website zu finden. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Formen, Maße und zulässigen Abweichungen von Probekörpern aus Beton in 
Form von Würfeln, Zylindern und Prismen und von für ihre Herstellung erforderlichen Formen fest. 

ANMERKUNG Die in diesem Dokument festgelegten zulässigen Abweichungen basieren auf den Erfordernissen von 
Festigkeitsprüfungen, sie können jedoch auch für die Prüfungen anderer Eigenschaften angewendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN ISO 1101, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von Form, 
Richtung, Ort und Lauf (ISO 1101) 

EN 206, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 1101 und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

 IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

 ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

3.1 
Nennmaß 
allgemein gebräuchliche Benennung der Maße des Probekörpers 

3.2 
benanntes Maß 
vom Anwender dieser Norm aus dem zulässigen Bereich der Nennmaße ausgewähltes und angegebenes Maß 
des Probekörpers in Millimeter 

4 Form, Maße und zulässige Abweichungen von Probekörpern 

4.1 Allgemeines 

Zur Anwendung von EN ISO 1101 auf die Messung von Betonprobekörpern und Formen in Bezug auf 
Ebenheit, Rechtwinkligkeit und Geradheit siehe Anhang A. 

Für jede Probekörperform, d. h. Würfel, Zylinder und Prisma, sollte das gewählte Nennmaß d (Bild 1, Bild 2 
und Bild 3) mindestens dem Dreieinhalbfachen des Größtkorns der im Beton verwendeten Gesteinskörnung 
(Dmax nach EN 206) entsprechen. 
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4.2 Würfel 

4.2.1 Nennmaße 

 

d, mm 100 150 200 250 300 

Bild 1 — Würfel, Nennmaße 

4.2.2 Benannte Maße 

Benannte Maße dürfen innerhalb von ±10 % des Nennmaßes gewählt werden. 

4.2.3 Zulässige Abweichungen 

4.2.3.1 Die zulässige Abweichung des Abstands zwischen den geschalten Oberflächen vom benannten 
Maß (d) beträgt 1,0 %. 

4.2.3.2 Die zulässige Abweichung des Abstands zwischen der abgezogenen Oberfläche und der geschalten 
Grundfläche vom benannten Maß beträgt 1,5 %. 

4.2.3.3 Die zulässige Abweichung der Ebenheit der Lasteintragungsflächen beträgt 0,000 6d mm (siehe 
Anhang B). 

4.2.3.4 Die zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit der Würfelseitenflächen in Bezug auf die Fläche, 
die bei der Herstellung die Grundfläche darstellte, beträgt 0,5 mm. 

4.3 Zylinder 

4.3.1 Nennmaße 

 

d, mm 100 113a 150 200 250 300 
a Dies ergibt eine Lasteintragungsfläche von 10 000 mm2. 

Bild 2 — Zylinder, Nennmaß 
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