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Avant-propos européen 

Le présent document (prEN 16905-4:2022) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 299 
« Appareils à adsorption/absorption, machines à laver et sèche-linge domestiques, utilisant les 
combustibles gazeux », dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Il est actuellement soumis à l’Enquête CEN. 

Le présent document est destiné à remplacer l’EN 16905-4:2017. 

Par rapport à l'édition précédente, les modifications techniques suivantes ont été apportées : 

⎯ modifications rédactionnelles et techniques tout au long du projet et dans l'Annexe ZA, ZB afin 
d'aligner le texte sur les exigences d'écoconception du Règlement (UE) n° 813/2013 de la 
Commission ; 

⎯ ajout de l'Annexe ZC afin d'aligner le texte sur les exigences en matière d'écoconception du 
Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation soumise au CEN par la 
Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences 
essentielles de la (de) Directive(s)/du (de) Règlement(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s)/le(s) Règlement(s) UE, voir l'Annexe ZA, ZB ou ZC, informative, 
qui fait partie intégrante du présent document. 
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Introduction 

Le présent document ne couvre pas les appareils GEHP dont le condenseur est refroidi par air et par 
évaporation de l'eau d'un circuit supplémentaire externe. 

Le présent document couvre les systèmes mono-split et multi-split. 

Les appareils GEHP peuvent assurer une ou plusieurs fonctions principales ou secondaires. 

Le présent document spécifie les exigences, les méthodes d'essai et les conditions d'essai, relatives 
notamment à la construction, la sécurité, l'aptitude à l'emploi et l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
applicables aux calculs des caractéristiques et des performances des climatiseurs et pompes à chaleur 
utilisant de l'air, de l'eau ou de l'eau glycolée comme fluide caloporteur, munis de compresseurs à moteur 
endothermique alimenté au gaz, et destinés à des applications de chauffage, de refroidissement et de 
réfrigération de locaux (ci-après désignés par l'appellation « appareils GEHP »). 

L'EN 16905 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général « Pompes à chaleur à moteur 
endothermique alimenté au gaz » : 

⎯ Partie 1 : Termes et définitions ; 

⎯ Partie 2 : Sécurité ; 

⎯ Partie 3 : Conditions d'essai ; 

⎯ Partie 4 : Méthodes d'essai ; 

⎯ Partie 5 : Calcul des performances saisonnières en modes chauffage et refroidissement. 

Le prEN 16905-4:2022 a été élaboré pour traiter des exigences essentielles du Règlement européen 
(UE) 2016/426 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la 
directive 2009/142/CE (voir prEN 16905-4:2022, Annexe ZA). 

L'EN 16905-1:2017, le prEN 16905-2:2021, l'EN 16905-3:2017, le prEN 16905-4:2022 et le 
prEN 16905-5:2021 sont liés à la Directive relative aux produits liés à l'énergie (2009/125/CE) en ce qui 
concerne les conditions d'essai, les méthodes d'essai et les méthodes de calcul des performances 
saisonnières soumises au Mandat M/535 (voir l'EN 16905- 3:2017, Annexe ZA, le prEN 16905-4:2022, 
Annexe ZA, le prEN 16905-5:2021, Annexe ZA et le prEN 16905-2:2021, Annexes ZB et ZC). 

Ces documents seront révisés lors de l'application éventuelle de nouveaux mandats. 
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