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Avant-propos européen 

Le présent document (prEN 12007-5:2023) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 234 
« Infrastructures gazières », dont le secrétariat est tenu par NSAI. 

Ce document est actuellement soumis à l’Enquête CEN. 

Il est destiné à remplacer l’EN 12007-5:2014. 

Par rapport à l’édition précédente, les modifications techniques suivantes ont été apportées : 

— révision du domaine d'application ; 

— introduction de la définition d’un gaz pour inclure les gaz riches en hydrogène et en méthane, l’éther 
diméthylique (DME) ainsi que le propane et les butanes ; 

— introduction des définitions relatives à la terminologie des joints sertis ; 

— révision du paragraphe 5.1 ; 

— introduction de la nouvelle Annexe A, Sélection des matériaux, des composants et des joints ; 

— révision de l’Annexe B, Méthodes d’assemblage. 

Le présent document a été élaboré en réponse à une demande de normalisation adressée au CEN par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange, et vient à l’appui des exigences 
essentielles de la ou des Directives/du ou des Règlements UE. 

La présente Norme européenne fait partie de la série de normes EN 12007 « Infrastructures gazières — 
Canalisations pour pression de service maximale inférieure ou égale à 16 bar », qui est composée des 
parties suivantes : 

— Partie 1 : Exigences fonctionnelles générales ; 

— Partie 2 : Exigences fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène (MOP inférieure ou égale à 10 bar) ; 

— Partie 3 : Exigences fonctionnelles spécifiques pour l’acier ; 

— Partie 4 : Prescriptions fonctionnelles spécifiques pour la rénovation ; 

— Partie 5 : Branchements — Recommandations fonctionnelles spécifiques 
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Introduction 

Le présent document décrit les exigences fonctionnelles générales de l’approvisionnement de gaz au 
moyen de branchements et de réseaux de canalisations et couvre la plage de pressions inférieures ou 
égales à 16 bar de pression de service maximale (MOP). Il donne des références normatives et 
informatives pour des infrastructures gazières sécurisées et sûres. Il s’applique à la conception, la 
construction, l’exploitation et les aspects connexes de la sécurité, de l’environnement et la santé publique, 
le tout afin d’assurer un approvisionnement sûr et sécurisé de gaz. 

Le présent document est destiné à être utilisé en complément de la série de Normes européennes 
EN 12007. 

Les exigences du présent document sont fondées sur des pratiques d’ingénierie du gaz en toute sécurité 
dans des conditions normalement rencontrées dans l’industrie du gaz. Les exigences pour toutes les 
conditions inhabituelles ne peuvent pas être spécifiquement prévues, ni tous les détails d’ingénierie et de 
construction prescrits. 

Le présent document n’entend pas remplacer les réglementations existantes de sécurité de l’industrie 
s’appliquant aux domaines de travail, dispositifs de sécurité et pratiques de travail en sécurité. 

Il convient que les cadres ayant des responsabilités dans la conception, la construction et l’exploitation 
d’infrastructures gazières tiennent compte des recommandations énoncées dans le présent document, la 
série de Normes européennes EN 12007 et d’autres normes pertinentes. Il est de leur responsabilité 
d’appliquer ces exigences fonctionnelles, complétées par d’autres bonnes pratiques éprouvées adaptées 
aux circonstances particulières de chaque infrastructure gazière. 

Les recommandations contenues dans le présent document sont destinées à être appliquées par des 
personnes compétentes qui ont une connaissance et une expérience appropriées. Les notes dans le texte 
sont informatives. 

Le concepteur, le constructeur ou l'opérateur de branchements et de réseaux de canalisations est prévenu 
que le présent document n’est pas un manuel de conception ou un code de bonnes pratiques. D’autres 
normes nationales ou d’entreprise décrivant les détails sont nécessaires. Il convient que ces normes 
détaillées soient conformes aux principes de base du présent document. 

Toutes les pressions sont des pressions relatives sauf mention contraire. 

Lors de la préparation du présent document, il a été reconnu que la série de Normes européennes 
pertinentes est incomplète. On peut se référer le cas échéant aux normes internationales, nationales ou 
autres jusqu’à ce que les Normes européennes pertinentes soient disponibles. 

La propriété et la responsabilité de l’exploitation peuvent varier entre les États membres. L’étendue du 
branchement peut différer dans chaque État membre. Pour illustrer cela, les différents points de livraison 
sont indiqués sur la Figure 1. Consultez la Figure 1 (A/B/C/D/E) et les réglementations et normes des 
États membres. 

NOTE Le robinet au point A n’est pas nécessairement utilisé par chaque État membre. 

Il convient que la préférence nationale pour les points de livraison soit indiquée dans l’avant-propos 
national. 
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Légende 

P Conduite de desserte de gaz Point(s) de livraison nommé(s) par l’opérateur du réseau de 
distribution : 

T Raccord en T / selle de raccordement 
/ T à ailes égales 

A sortie du robinet de branchement enterré à l’extérieur du 
bâtiment 

M/R compteur et/ou installation de 
régulation de pression 

B sortie du robinet de branchement aérien à l’extérieur du 
bâtiment 

    C sortie du compteur/régulateur à l’extérieur du bâtiment 

    D sortie du robinet de branchement aérien à l’intérieur du 
bâtiment 

    F sortie du compteur/régulateur à l’intérieur du bâtiment 

Figure 1 — Points de livraison nommés par l’opérateur du réseau de distribution 
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